Przetarg nieograniczony pn.:” Budowa krytej plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej

z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie”
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Rawa Mazowiecka, dnia 04.05.2009 r.

Do wiadomosci:

- WSZyscy uczestnicy postepowania

WYJASNIENIA (Nr 21) ZWIAZANE Z, TRESCIA SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiajacego zapytania dotyczace tresci SIWZ
W postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa krytej
Plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia

na ufytkowanie, informujemy, ze pytania i odpowiedzi numerowane zostaty w zadawane;j
przez Wykonawce kolejnosci:

1. W SIWZ pkt. 7.13 (hierarchia waznosci dokumentéw) — podane jest, ze specyfikacja
techniczna (ST) jest wazniejsza od dokumentacji technicznej. Tymczasem w ST podana
Jest grubos¢ 14cm plyty lodowiska z betonu B35: natomiast na rysunku TL-3 i w opisie
‘Projekt Wykonawczy Architektura podana jest grubosé¢ 10cm phyty lodowiska z
betonu bez okreslenia jego marki. Jaka zatem ma by¢ ta grubosé i czy beton B35?
OdpowiedZ nr 1: Plyta mrozeniowa betonowa z betonu B35W6 gr 14 cm , dylatowana ,
zbrojona . orurowanie chtodnicze zabetonowane w ptycie mrozeniowej . podbudowa pod
plyte zapewniajaca jej wiasciwa eksploatacje warstwy cieptochronne styropian EPS 100 i
przeciwwilgociowe -np.folia , odwodnienie liniowe plyty lodowiska

2. Prosimy podaé wymagany wskaznik mrozoodpornosci betonu piyty lodowiska.
Odpowiedz nr 2: Wskaznik mrozoodpornosci F75

3. Prosimy podaé wymagany wskaznik wodoodpornosci betonu plyty lodowiska.
OdpowiedZ nr 3: W pytaniunr 1 - B35W6



4. W zwigzku z otrzymaniem od Zamawiajqcego dokumentacji uzupelniajqcej (Projekt
Wykonawczy) stwierdzamy na zestawieniu (rys. nr 23):
a) Drzwi D2 —o I szt za malo w stosunku do rzutéw
b) Drzwi D6 — o0 1 szt za mato w stosunku do rzutéw
¢) Drzwi D6A — o 1 szt za malo w stosunku do rzutéw
d) Drzwi D9 - o 1 szt za mato w stosunku do rzutéw
e) Drzwi D10 - o I szt za mato w stosunku do rzutéw
Odpowiedz nr 4: Do zestawieniu nr 23 nalezy doda¢ wymagane ilogci drzwi zgodnie
Z rzutami

Uwaga: Odpowiedzi na zadane przez Wykonawce pytania dotyczace dokumentacji projektowej uzgodnione
zostaly z Projektantem i wszelkie niejasnodci, ktére moglyby ewentualnie wyniknaé¢ z udzielonych odpowiedzi
prosimy kierowa¢ bezpoérednio do Projektanta — tel:+48 22 739 90 25, fax:+48 22 73979 06

email: pasprojekt@pasprojekt.com \
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Do wiadomo$ci:
- WSZyscy uczestnicy postgpowania



