Przetarg nieograniczony pn.:” Budowa krytej plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie”
Sygnatura akt: RG - 1/341/6/2009
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WYJASNIENIA (Nr 92) ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiajacego zapytania dotyczace treSci SIWZ
W postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa krytej
plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej 7 uzyskaniem pozwolenia
na uiytkowanie, informujemy, ze pytania i odpowiedzi numerowane zostaly w zadawanej
przez Wykonawceg kolejnosci:

1. W zwiqzku z rozbieinymi informacjami na temat stali z jakiej majq byé wykonane
balustrady prosimy o sprecyzowanie i okreslenie ostatecznie jaki gatunek mamy
wyceni¢. W wyjasnieniach nr 22 z dnia 22.05.2009 podano, iz balustrady wykonane sq
ze stali nierdzewnej austenitycznej w gatunku 1.4439 (odpowiedz nr 15), natomiast w
wyjasnieniach nr 68 z dnia 27.05.2009 podano iz barierki i balustrady w hali
basenowej wykonaé nalezy ze stali kwasoodpornej o symbolu AISI316 Ti. Prosimy
rowniez o wyjasnienie czy barierki zewnetrzne wykonujemy z takiej samej gatunkowo
stali co barierki na hali basenowe;.

Odpowiedz nr 1: Balustrady i barierki maja by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
austenitycznej w gatunku 14439, za wyjatkiem barierek i balustrad w hali basenowej
(doktadnie porgcze i pochwyty znajdujace si¢ w pomieszczeniu B301-antresola), ktore nalezy
wykona¢ ze stali kwasoodpornej o symbolu AISI316 Ti.

Uwaga: Odpowiedzi na zadane przez Wykonawce pytania dotyczace dokumentacji projektowej uzgodnione
zostaly z Projektantem— tel:+48 22 739 90 25, fax:+48 22 739 79 06, email: pasprojekt@pasprojekt.com
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